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Введение 
Замкнутые двухфазные термосифоны за по-
следние десятилетия зарекомендовали себя во 
многих областях промышленности как высокоэф-
фективные, надежные теплопередающие устрой-
ства благодаря сочетанию ряда уникальных 
свойств: простоты изготовления, отсутствия дви-
жущихся частей и потребности в перекачивании 
теплоносителя, возможности создания изотерми-
ческих условий на больших площадях и значи-
тельной теплопередающей способности [1–9].  
Настоящая работа выполнена на медепла-
вильном комбинате «Святогор» г. Красноуральска 
на установке для утилизации теплоты отходящих 
газов за отражательной печью № 2. В отража-
тельную печь загружается шихта, внутри печи 
поддерживается температура порядка 1500 °С за 
счет работы газовых горелок. В результате хими-
ческих реакций выделяются газы с расходом от 
75 000 до 94 500 м3/ч. Состав газов: 66,5 % N2; 
6,5 % CO2; 16 % H2O; 1,5 % SO2; 9,5 % О2. Для 
снижения потерь теплоты уходящих газов руко-
водством предприятия было принято решение об 
установке котла-утилизатора за печью.  
Проект котла-утилизатора был разработан 
ОАО «Уралэнергоцветмет», г. Екатеринбург. Теп-
лоутилизатор выполнен с изгибающимся газоходом 
из-за нехватки места в цехе. Газоход внутри полно-
стью экранирован. В поворотной камере установлен 
блок термосифонов, который выполняет в боль-
шей степени роль заградительного устройства от 
пыли и шлака, поступающих с газами (рис. 1).  
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Работа направлена на изучение переходных процессов в термосифонах. Получены расчетные зависи-
мости для определения основных температурных характеристик объекта регулирования. Для этого были 
определены термические сопротивления основных элементов термосифона. Предложены уравнения для 
расчета изменения температуры насыщения в термосифоне в зависимости от конструктивных и режимных 
параметров теплоутилизатора. Термосифон в данном случае рассматривается как объект регулирования, 
а изменение расхода газа (или отключение теплоутилизатора) – как входное возмущение. Получены выра-
жения для постоянной времени и коэффициента усиления при ступенчатом увеличении температуры газов. 
Приведены расчеты изменения температуры насыщения в термосифоне при линейном уменьшении темпе-
ратуры газов. Приведены данные экспериментальных исследований при останове теплоутилизатора, в ко-
торых измерялись изменения температуры газов и температуры насыщения в термосифонах. Сопоставле-
ние расчетных и экспериментальных данных показывает удовлетворительное совпадение. 





Рис. 1. Схема установки котла утилизатора за печью № 2 
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Актуальность, научная значимость  
с кратким обзором  
Термосифон представляет собой наглухо за-
варенную с обеих сторон трубку, на треть запол-
ненную водой. Часть трубки находится в «горя-
чей» области, где ее омывают газы, вследствие 
чего вода в термосифоне нагревается, закипает и 
идет в верхнюю «холодную» часть – конденсатор, 
представляющий собой теплообменник «труба в 
трубе», роль охладителя в котором играет вода из 
барабана сепаратора. Термосифон нагревает ее до 
температуры насыщения, пар идет на производст-
во. Различным аспектам эксплуатации термосифо-
нов был посвящен ряд работ, ранее опубликован-
ных авторами [10–13]. 
В настоящее время актуальным направлени-
ем для исследований, которое лежит в практиче-
ской плоскости, является изучение кризисов теп-
лопереноса [14–17] в замкнутых двухфазных 
термосифонах, эксплуатирующихся в различных 
теплоутилизационных установках на промыш-
ленных предприятиях цветной и черной метал-
лургии. Построение математических моделей теп-
лопереноса, основанных на замерах фактических 
параметров работы термосифонов, позволит по-
высить точность принятия технических решений 
на этапе проектирования теплоутилизационных 




В данной работе сделана попытка рассмотреть 
работу термосифона как объекта системы автома-
тического регулирования с определением основ-
ных параметров объекта экспериментальным и 
расчетным путем. Для этого необходимо получить 
уравнение объекта. В данном случае это уравнение 
изменения температуры насыщения в термосифо-
не во времени в зависимости от режимных и кон-
структивных параметров термосифона.  
Рассмотрим работу отдельного термосифона, 
осуществляющего передачу теплоты между двумя 
средами: газом с температурой tг и кипящей водой 
в барабане котла tб (рис. 2). 
Теплота от газов с температурой tг последова-
тельно передается сначала к внешней поверхности 
испарителя тепловой трубы с t1, затем теплопро-
водностью по стенке к внутренней поверхности, 
имеющей температуру t2. На внутренней поверх-
ности происходит кипение жидкости термосифо-
на, при котором за счет скрытой теплоты парооб-
разования осуществляется передача тепловой энер-
гии кипящей воде с температурой насыщения tн. В 
зоне охлаждения теплота от пара за счет его кон-
денсации передается внутренней поверхности тру-
бы участка охлаждения, температура которой t3. 
Затем происходит перенос теплоты к внешней по-
верхности с t4 и к нагреваемой среде (кипящей в 
барабане воде) с температурой tб.  
 
Рис. 2. Схема термосифона: lи – длина зоны  
испарения, lк – длина зоны конденсации 
 
Теоретическая часть 
Определим термическое сопротивление каж-
дого элемента в рассмотренной схеме передачи 
теплоты между двумя средами:  
термическое сопротивление теплоотдачи от 







;         (1) 
термическое сопротивление теплопроводно-








;          (2) 
термическое сопротивление при испарении 







;         (3) 
термическое сопротивление при конденсации 







;         (4) 
термическое сопротивление теплопроводно-
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термическое сопротивление при теплоотдаче 
от наружной стенки термосифона к охлаждающе-







.         (6) 
Передаваемый трубой тепловой поток опре-




 .          (7) 
Суммарное термическое сопротивление нахо-
дим по формуле 
6
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При анализе и обработке опытных данных ав-
тор работы [18] рекомендует учесть, что коэффи-
циент теплоотдачи при пузырьковом кипении за-
висит от плотности теплового потока слабее, чем 
от температурного напора. 
Можно считать, что в термосифонах сравни-
тельно большого диаметра кипение имеет пузырь-
ковый характер. По данным М.А. Михеева [19], 
для расчета теплоотдачи при пузырьковом кипе-














,        (9) 
где рs, бар; q , Вт/м
2. Данная формула применима 
в диапазоне давлений от 1 до 200 бар.  
При конденсации пара на внутренней поверх-
ности термосифона конденсат выпадает в виде 
сплошной пленки. Средний коэффициент теплоот-
дачи в ламинарной области течения рассчитывает-










,     (10) 
где r – удельная теплота парообразования, кДж/кг.  
Поскольку значения коэффициентов теплоот-
дачи как при кипении, так и при испарении зави-
сят от температуры, то после расчета суммарного 
теплового потока конденсации необходимо уточ-
нять значения всех температур: t4 = t3 = tб + QR4; 
tн = t4 + QR3; t1 = t2 = tг – QR4,; tн = t1 – QR3. При 
этом температуры насыщения по второму и чет-
вертому выражениям должны совпадать. 
Предварительные расчеты показали, что при 
увеличении температуры газов от 900 до 1000 °С 
температура стенки в зоне испарения выросла в 
среднем на 12,5 °С, в зоне конденсации – на 3 °С,  
а температура насыщения увеличилась на 12 °С. 
Соответственно, затраты теплоты в различных зонах 
составили: на нагрев стали в зоне испарения 
237 кДж; на нагрев кипящей воды в зоне испарения 
260 кДж; на нагрев стали в зоне конденсации 
24,8 кДж. Таким образом, при протекании переход-
ных процессов затраты теплоты на изменение темпе-
ратуры стенки трубы термосифона в зоне конденса-
ции пренебрежимо малы 24,8 100 5,1 %
237 260
    
 
по сравнению с количеством теплоты, восприни-
маемой стенкой трубы термосифона и кипящей 
водой в зоне испарения. 
В первом приближении можно считать, что 
температура насыщения и температура стенки 
термосифона в зоне испарения близки. Тогда мож-
но записать в упрощенном виде уравнение для 
изменения температуры насыщения в термосифо-
не при изменении температуры газов в котле-
утилизаторе  
  н бн г нм м в в
и к





.   (11) 
Здесь Rи и Rк – суммы термических сопротивлений 
в зоне испарения и конденсации; Rи = R1 + R2 + R3; 
Rк = R4 + R5 + R6. 
Учитывая, что произведение суммарных тер-
мических сопротивлений в зоне испарения и кон-
денсации можно представить как произведение 
соответствующей поверхности и коэффициентов 
теплопередачи Rи = kиFи, Rк = kкFк, уравнение (11) 
можно представить в виде 
  нм м в в
dt




   и и г н к к н б .k F t t k F t t        (12) 
В начальный момент времени, равный τ = 0, в 
стационарном состоянии температура насыщения 
находится из условия dt / d = 0, откуда определя-
ется начальная температура насыщения 
и и г,0 к к б
н,0
и и к к
k F t k F t
t




.      (13) 
Пусть далее температура газов скачком изме-
няется до значения t г, при этом с течением какого-
то времени изменится и температура насыщения tк 
в термосифоне до конечного значения, равного 
и и г к к б
к
и и к к
k F t k F t
t




.      (14) 
Приведем уравнение изменения температуры 
насыщения в термосифоне к безразмерному виду. 
Для этого разделим правую и левую часть уравне-
ния на комплекс, равный и и к кk F k F . При этом 
уравнение преобразуется к виду 
   м м в в н и и г н
и и к к и и к к
М с М с dt k F
t t





 к к н б
и и к к
.
k F t t
k F k F
 

      (15) 
Введем безразмерную температуру н бt t   
и безразмерное время, равное и и к к
м м в в
k F k F





Разделим правую и левую части уравнения на tб 
и, подставив безразмерные комплексы, получим 
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уравнение для изменения безразмерной темпера-







,        (16) 
где к к бt t  . 







   , получим 
решение в следующем виде 
   к к н,0 exp        .    (17) 
 
Экспериментальная часть 
Расчеты изменения температуры насыщения в 
термосифоне были проведены для блока термоси-
фонов, установленных в конвективном газоходе за 
металлургической печью на предприятии «Свято-
гор» при следующих условиях: диаметр термоси-
фонов 90  6 мм; длина зоны испарения 3,34 м; 
длина зоны конденсации 1,5 м; начальная темпе-
ратура газа tг,0 = 900 °С, конечная температура газа 
tг,к = 1000 °С. Результаты расчетов представлены на 
рис. 3, из которого следует, что при ступенчатом 
изменении температуры газов продолжительность 
переходного процесса составляет около 10 мин. 
В начальный момент времени температура 
насыщения равна tн,0 и наблюдается равенство 
подведенного и отведенного количества теплоты:  
   и и г,0 н,0 к к н,0 б 0.k F t t k F t t       (18) 
При резком (ступенчатом) изменении темпе-
ратуры газов от tг,0 до tг температура насыщения в 
термосифоне возрастает от начальной tн до t. Вы-
читая из (12) выражение (18), получим 
     
     
н
м м в в и и г н к к н б
и и г,0 н,0 к к н,0 б и и г г,0
dtМ с М с k F t t k F t t
d
k F t t k F t t k F t t
     

      
   и и к к н н,0 .k F k F t t    
Введя традиционно используемые обозначе-
ния при описании свойств объектов автоматиче-
ского регулирования tг – tг,0 = x и tн – tн,0 = y, полу-
чим уравнение одноемкостного статического объ-
екта в виде 
. у




       (19) 
Здесь постоянная времени представляет собой сле-
дующий комплекс, имеющий размерность времени, 
м м в в
и и к к
M c M cT




,      (20) 
а коэффициент усиления равен 
и и
и и к к
.у
k FK
k F k F


      (21) 
Рассчитаем постоянную времени для сле-
дующих условий: масса трубы Мст = 40,74 кг; мас-
са воды в трубе термосифона Мв = 5,18 кг; тепло-
емкость воды св = 4,19 кДж/(кг·К); теплоемкость 
стали сст = 0,46 кДж/(кг·К); коэффициент теплопе-
редачи от газов к теплоносителю kи = 50 Вт/(м2·К); 
коэффициент теплопередачи от теплоносителя к 
охладителю kк = 1000 Вт/(м2·К); площадь поверх-
ности теплообмена в зоне испарения Fи = 0,87 м2; 
площадь поверхности теплообмена в зоне конден-
сации Fк = 0,36 м2. При этих условиях постоянная 
времени составляет 100 с, коэффициент усиления 
равен 0,1. 
На самом деле организовать ступенчатое из-
менение температуры на промышленной печи 
практически невозможно из-за инерции самой пе-
чи и необходимости соблюдения регламента пуска 
и останова. На рис. 4 приведены: изменение рас-
хода газа при останове печи, изменение темпера-
туры газов на выходе из конвективного газохода 
(КГ) и соответствующее изменение температур 
насыщения в термосифонах.  
Для получения зависимостей изменения тем-
пературы газа со временем была получена аппрок-
 
Рис. 3. Изменение температуры насыщения в термосифоне  
при ступенчатом увеличении температуры газов от 900 до 1000 °С 
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симация на линейном участке изменения темпера-
туры газов.  
При линейном изменении температуры газов 
со временем г г,0t t a    уравнение (12) преобра-
зутся к виду 
  нм м в в
dt




   и и г,0 н к к н б .k F t a t k F t t         (22) 
При τ = 0 начальная температура определится 
из соотношения (13). Далее температура газов из-
меняется линейно, уменьшаясь до конечного значе-
ния tк, которое рассчитывается из выражения (14). 
Как и ранее, приведем уравнение изменения 
температуры насыщения в термосифоне к без-
размерному виду, для этого разделим правую и 
левую часть уравнения (22) на комплекс, равный 
и и к кk F k F . При этом уравнение преобразуется к 
виду 
 м м в в н
и и к к
М с М с dt
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.
k F t k F t k F а
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   (23) 
Как и ранее, введем безразмерную температу-
ру  и безразмерное время . После очевидных 
преобразований получим уравнения для изменения 








.       (24) 
Здесь 
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Для решения данного уравнения находят без-
размерный комплекс в виде [21]  
   0 1 expС       ,  
где постоянная интегрирования находится из на-
чального условия 0  ,  = 0. Тогда 
   0 1 exp           .    (25) 
На рис. 4 приведено сопоставление расчетов 
по (25) с экспериментальными данными. Расчеты 
изменения температуры насыщения в термосифо-
не проведены во временном интервале от 90 до 
160 мин. Возмущение температурой газов начина-
ется с 90-й минуты, а на 150-й минуте температура 
газов становится ниже температуры кипения воды 
 
Рис. 4. Изменение расхода топлива (а) и температуры на выходе из КГ (б)  
и температуры насыщения в различных термосифонах (в) при останове печи 
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в барабане. При этом кипение в термосифоне пре-
кращается и в дальнейшем происходит просто ох-
лаждение термосифона и воды в нем. Как следует 
из сопоставления линейных аппроксимаций изме-
нения температуры газов (рис. 4б) и изменения 
температуры насыщения в термосифонах (рис. 4в), 
тангенс угла наклона линейной аппроксимации 
переходного процесса для температуры газов со-
ставляет 2,57, а для температуры насыщения в 
термосифоне – 0,257, то есть отличается в 10 раз. 
Эти данные соответствуют расчетному значению 
коэффициента усиления, равному 0,1, рассчитан-




1. Получены расчетные характеристики (по-
стоянные времени и коэффициент усиления) термо-
сифона как объекта регулирования при ступенчатом 
возмущении изменением температуры газов.  
2. На величину постоянной времени основное 
влияние оказывает массовая теплоемкость металла 
термосифона и воды в нем, а также произведение 
коэффициентов теплопередачи и площади поверх-
ности в зоне испарения и конденсации.  
3. Результаты исследования показали совпа-
дение экспериментальных данных с расчетными 
даже при замене линейного возмущения расхода 
газов ступенчатым.  
 
Список обозначений 
см и св – массовые теплоемкости металла и 
воды, кДж/(кг·К);  
dвн и dн – внутренний и наружный диаметры 
трубы, м;  
Fи, Fк – площади поверхности теплообмена в 
зонах испарения и конденсации, м2; 
kи, kк – коэффициенты теплопередачи в зонах 
испарения и конденсации, Вт/(м2·К);  
lк, lи – длина зон конденсации и испарения, м;  
Мм и Мв – массы металла стенки трубы термо-
сифона в зоне испарения и воды в термосифоне, кг;  
r – удельная теплота парообразования, кДж/кг;  
tн, tг, tб – температуры: насыщения, газов, теп-
лоносителя в барабане котла, °С;  
1 – коэффициент теплоотдачи от газов к 
стенке, (определяется из расчета КУ), Вт/(м2К);  
и – коэффициент теплоотдачи от стенки к 
кипящей жидкости (при испарении), Вт/(м2К);  
к – коэффициент теплоотдачи при конденса-
ции на вертикальной трубе, Вт/(м2К);  
δ – толщина стенки термосифона, м;  
λ – коэффициент теплопроводности стали, 
Вт/(м·К);  
τ – время, с.  
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The work is aimed at studying of transient processes in thermosyphons. The calculated dependences for de-
termining the basic temperature characteristics of the controlled object are obtained. For this purpose, the ther-
mal resistances of main elements in a thermosyphon have been wrote and calculated. The equations for calcula-
ting the change in saturation temperature in a thermosyphon are proposed. These changing strongly depends on 
the design and operating parameters of the heat exchanger. In this case a thermosyphon is considered as an ob-
ject of regulation. Gases flow rate changing (or heat exchanger switch off) is considered as an inlet distribution. 
The time constant expressions and the gain factor with a stepwise increase in the temperature of the gases are
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obtained. The calculations of the change in the saturation temperature in a thermosyphon with a linear decrease 
in the temperature of gases are shown. The data of experimental studies are given when the heat exchanger is 
stopped. For these investigations the changes in the temperature of gases and the saturation temperature in 
thermosyphons were held. A conducted comparison of the calculated and experimental data shows a good 
agreement. 
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